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ООО «НТЦ Экспертиза» 
www.ntcexpert.ru;   

metrolog@ntcexpert.ru;   
тел. +7 (495) 660-49-68 доб. 13 

Лаборатория неразрушающего 

контроля 

ООО «НТЦ Экспертиза» 

Заключение № 134/21- от 07.10.2021г. 

по результатам обследования  железобетонного перекрытия обеденного зала 

на 1П этаже многофункционального делового центра «Евразия» 

Лобня 2021 год 
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Исходные данные. 

Заказчик 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НТЦ Экспертиза»  

ИНН 5047239964 

Объект контроля 

Железобетонное перекрытие обеденного зала на 

1П этаже многофункционального делового 

центра «Евразия» 

Свидетельство об аттестации 

ЛНК исполнителя  
№ 03А020372 до 12 октября 2023 г. 

Свидетельство о регистрации 

исполнителя в Российской 

системе калибровки  

№ 001557 до 21 ноября 2023 г. 

Техническое средство 

контроля 

Ультразвуковой томограф A1040 MIRA № 

210042 

Место проведения контроля 
РФ, г. Москва, ЦАО, Пресненская наб., д.10, 

стр.1 

Дата проведения 01 – 03 ноября 2021г. 

Цель работы 

Определения качества выполнения монолитных 

работ по устройству перекрытия 1500 м2 

(выявление строительных линз - пустот) 

Объем работы Выборочный контроль 150 м2 

Контроль провёл специалист 

2-го уровня по УЗК

Безгодов Сергей Игоревич  

Удостоверение №0039-18839 выдано 09.10.2020 

Содержание отчета: 

• Общие данные объекта

• Методика проведения контроля

• Схема участков контроля

• Результаты контроля

• Томограммы

• Фотографии

• Выводы и рекомендации

• Приложение 1. Копия квалификационного удостоверения

• Приложение 2 Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего

контроля

https://ntcexpert.ru/uc
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• Приложение 3 Свидетельство о регистрации в российской системе калибровки

• Приложение 4 Свидетельство о поверке средства измерений
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Общие данные объекта 

Технические характеристики железобетонного перекрытия 

Монолитное  

Максимальная толщина перекрытия - 190мм 

Минимальная толщина перекрытия - 160мм 

Опалубка несъёмная - профнастил С40 

Огнеупорное покрытие 

Данные по изготовлению и вводу в эксплуатацию 

2015г. 

Данные о повреждениях и неисправностях, авариях при работе 

Обследования ранее не проводились. 

Аварии и неисправности  - не происходили / не зафиксированы. 

Ремонты не проводились. 

Предоставленная документация 

Технологическая схема 1 

Технологическая схема 1П  

Монтажная схема на отм. - 6.600 узлы 

Эскиз железобетонного перекрытия  с несъемной опалубкой
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Методика проведения контроля 

Контроль проводился при помощи ультразвукового низкочастотного 

томографа А1040 MIRA, представляющего собой антенную решетку, состоящую 

из 48 преобразователей с сухим точечным контактом.  

На рисунке условно показан принцип работы на последовательном 

комбинационном зондировании объекта контроля и последующей обработки 

полученных данных по алгоритму SAFT. 

На рисунке условно показано как отражение ультразвуковой волны 

превращается в визуальный образ. Чем ближе к центру отражателя, тем больше 

энергии ультразвуковой волны попадает на приемные элементы антенной 

решетки томографа А1040 MIRA, соответственно амплитуда приходящего 

сигнала больше, цвет краснее и наоборот. 

Контроль проводился выборочно в доступных местах на площади 150 м2  

(10 м2 со вскрытием несъемной опалубки потолочного перекрытия и 140 м2 

полового перекрытия смежного этажа). 
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ООО «НТЦ Экспертиза» 
www.ntcexpert.ru;   

metrolog@ntcexpert.ru;   
тел. +7 (495) 660-49-68 доб. 13 

Схема участков контроля 
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ООО «НТЦ Экспертиза» 
www.ntcexpert.ru;   

metrolog@ntcexpert.ru;   
тел. +7 (495) 660-49-68 доб. 13 

Результаты контроля 

Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

1. 
Участок потолочного перекрытия с 

несъемной опалубкой 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

2. 
Участок потолочного перекрытия с 

несъемной опалубкой 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

3. 
Участок потолочного перекрытия с 

несъемной опалубкой 
Обнаружено 2 пустоты 

4. Участок потолочного перекрытия 
Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

5. Участок потолочного перекрытия 
Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

6. Участок потолочного перекрытия 
Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

7. Участок потолочного перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

8. Участок потолочного перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

9. Участок потолочного перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

10. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

11. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

12. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

13. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

14. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

15. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

16. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

17. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

18. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

19. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



8 

Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

20. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

21. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

22. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

23. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

24. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

25. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

26. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

27. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

28. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

29. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

30. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

31. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

32. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

33. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

34. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

35. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

36. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

37. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

38. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

39. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

40. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 
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Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

41.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

42.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

43.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

44.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

45.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

46.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

47.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

48.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

49.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

50.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

51.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

52.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

53.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

54.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

55.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

56.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

57.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

58.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

59.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

60.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

61.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 
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Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

62. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

63. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

64. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

65. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

66. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

67. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

68. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

69. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

70. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

71. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

72. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

73. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

74. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

75. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

76. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

77. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

78. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

79. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

80. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

81. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

82. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

11 

 

Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

83.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

84.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

85.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

86.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

87.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

88.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

89.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

90.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

91.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

92.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

93.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

94.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

95.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

96.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

97.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

98.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

99.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

100.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

101.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

102.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

103.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 
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Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

104.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

105.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

106.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

107.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

108.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

109.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

110.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

111.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

112.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

113.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

114.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

115.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

116.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

117.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

118.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

119.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

120.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

121.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

122.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

123.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

124.  Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 
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Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

125. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

126. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

127. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

128. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

129. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

130. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

131. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

132. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

133. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

134. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

135. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

136. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

137. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

138. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

139. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

140. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

141. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

142. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

143. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

144. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

145. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



14 

Номер 

участка 
Объект обследования Заключение 

146. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

147. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

148. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

149. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

150. Участок полового перекрытия Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

Выводы: По результатам ультразвуковой томографии на участке № 3 обнаружены 

2 линзы (пустоты) на глубине 70мм и 110мм. 

Специалист НК по УЗК. 

Удостоверение №0039-18839 Безгодов С.И. 
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ООО «НТЦ Экспертиза» 
www.ntcexpert.ru;   

metrolog@ntcexpert.ru;   
тел. +7 (495) 660-49-68 доб. 13 

Томограммы 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

3. 

Участок 

потолочного 

перекрытия с 

несъемной 

опалубкой 

Обнаружены 2 линзы 

(пустоты) на глубине 70мм 

и 110мм. 
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Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

5. 

Участок 

потолочного 

перекрытия 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 
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Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

9. 

Участок 

потолочного 

перекрытия 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 
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Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

17. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

19 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

29. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

20 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

47. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

21 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

59. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

22 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

63. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

23 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

77. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

24 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

89. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

25 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

111. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

26 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

121. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

27 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

130. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

28 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

140. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 



 

29 

 

Номер 

участка 

Объект 

обследования 
Б-скан Заключение 

150. Участок полового 

перекрытия 

 

Пустот в бетоне не 

обнаружено. 

 

 

 

Специалист НК по УЗК. 

Удостоверение №0039-18839 

  

Безгодов С.И. 
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Фотографии 

 

  
Общее фото контроля потолочного перекрытия Общее фото контроля полового перекрытия 
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Общее фото участка № 1 Общее фото участка № 1 
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Общее фото участка № 2 Общее фото участка № 3 
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Фото фрагмента вскрытия несъемной опалубки потолочного перекрытия  



 

 

34 

ООО «НТЦ Экспертиза» 
www.ntcexpert.ru;   

metrolog@ntcexpert.ru;   
тел. +7 (495) 660-49-68 доб. 13 

 

 

Выводы и рекомендации  

 

По результатам обследования участков железобетонного перекрытия 

обеденного зала на 1П этаже многофункционального делового центра «Евразия» на 

участке № 3 обнаружены 2 линзы (пустоты) на глубине 70мм и 110мм. 

На этом участке рекомендуется провести разрушающие  испытания.  

 

 

Специалист НК по УЗК. 

Удостоверение №0039-18839 

  

Безгодов С.И. 
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Приложение 1. 

Копия квалификационного удостоверения специалиста. 
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Приложение 2. 

Свидетельство об аттестации Лаборатории НК ООО «НТЦ Экспертиза»  
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Приложение 3. 

Свидетельство о регистрации в российской системе калибровки 
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Приложение 4. 

Свидетельство о поверке средства измерений 

 

 


